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e-mail: biuro@ekoterra.com.pl

Nazwa i adres klienta:

Numer zlecenia:
Numer protokohu:
Cel badania:

Rodzaj probki:

Kielce, dnia 24.06.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 410/01/2021

Punkt pobrania probki:

Probkobiorea:

Nazwiska 0sob uczestniczacych
w pobraniu probek (ze strony klienta):
Zasada/metoda/plan pobrania probek:

Data pobrania/przyjecia probki do badan:

Data rozpoczgcia/zakoficzenia badania:

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium:

Miejsce wykonywania badai:

., Wodociqggi Piticzowskie” Sp. z o.0.
ul. Batalionéw Chlopskich 160; 28-400 Piriczow

89/2021 z dn. 24.03.2021 r.

89-02/2021 zdn. 24.06.2021 r.

Obszar regulowany prawnie - Dz. U. 2017 poz. 2294,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07. 12.2017 w sprawie jakosci
wody do spozycia przez ludzi

Woda do spozycia

Wodociag Pinczow; Pinczow, studnia OC na terenie szkoly

- kran

Tomasz Zawadzki — Laboratorium PNT EKOTERRA
(zaswiadezenie nr LHS/5/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
16.06.2021 r. - godz. 10/ 16.06.2021 r.
16.06.2021 r./ 21.06.2021 1.
Odpowiedni do badan

Laboratorium PNT EKOTERRA

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:

Kod préobki 885/89-02/01/2021 Stiorduen
L.p. ] ] Wartosé parametrycznan Identyfikacja metody zvrt;nns.:;e
Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wyniki 8
| Liczba progowa zapachu N Stopif:fl <1 akceptowalny przez konsumentéw i | pn_EN 1622:2006 .
* |(TON) - Zapach rozcienczenia bez nieprawidlowych zmian ’
9 Liczba progowa smaku N stopi.efl ) <1 akf:ep_towaln_y przez kmls_umcnt()wi PN-EN 1622:2006 .
" |(TEN) - Smak rozcienczenia bez nieprawidlowych zmian
keeptowal k towi |PN-EN 1SO 7887:2012
3. |Barwa A | mg/dm’Pt <5 Zéﬁié’;ﬁiﬁi.‘lﬁ‘ﬁh‘il’ii‘ai“«')‘f’l‘é [ +Ap1:2015, pkt 7 -
akeeptowalna przez konsumentow i
4. |Metnosc A |NTU <0.20 bez nieprawidlowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2016-09 -
’ ’ Zalecany zakres do 1,0 " zle
5. |Odezyn pH . § RS 7,1 0,17 6,5 9,5 VN=IC PN-EN ISO 10523:2012
6. |Amonowy jon A |mg/dm’ <0,30 0,50 PN-C-04576-4:1994
7. |Azotany A |mg/dm 25,1389 50 L% PN-82/C-04576-08 (W)
8. |Azotyny A |mg/dm’ 0,009 +0,001” .50 958 PN-EN 26777:1999
9. |Zelazo ogolne A |pg/dm 14 +3? 200 PN-ISO 6332:2001
10. | Mangan A |pg/dm’ 21 +4? 50 PB-10, Wyd. 1 zdn. 20.09.2006
Przewodnoé¢ elektryczna 2 6)i10)z1C
11. (w 25 °C) A [uS/em 768 61 2500
Temperatura pomiaru , PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji C 1 6:6
wplywu temperatury
12. |Miedz A |mg/dm’ < 0,010 2,0 91%=10 PN-ISO 8288:2002
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

Kod probki 885/89-02/01/2021 Stowierdzeni

L.p. Warto$¢ parametryczna” Identyfikacja metod IgTeZEnE
P Badane wskazniki i parametry| Jednostka miary Wyniki pa Y L ’ Zgocnosol
13. |Chlorki A [mg/dm’ 49 + 67 240 =t PN-ISO 9297:1994
14. |OWO A 1]‘1g/d|‘n3 < 0,5 Bez nieprawidlowych zmian ¥ %1€ [PB-23, Wyd. 1 z dn. 03.08.2007. -
15. | Siarczany A |mg/dm’ 180 +23? 250 9=IE PN-ISO 9280:2002
16. |Sod A |mg/dm’ 24,2 +447 200 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
17. |Utlenialno$é z KMnOy | A |mg/dm’ O, < 1,0 5. THIE PN-EN SO 8467:2001
18. |Benzen N pg/dm3 < 0,5 1,0 PB-14 , Wyd. 2 z dn. 20.09.2015 -
19. [Fluorki A |mg/dm® 0,44 +0,06? 1,5 PB-27, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010
20. |Cyjanki N “g/de < 10 50 PB-34, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010 -
21. |Bor N [mg/dm? < 0,2 1,0 PB-35, Wyd. | zdn. 22.12.2010
22. |1,2- Dichloroetan N (pg/dm® <2 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 -
23, ?féﬁi;{ﬁ:k:;ﬁfnu N (pg/dm’ <5 10 PN-EN ISO 10301:2002
24. |Bromodichlorometan | N {mg/dm? < 0,010 0,015 =P PN-EN ISO 10301:2002
" g:;?g:g;gr:)tan N me/dm’ < 0,010 0,030 2=1P PN-EN 1SO 10301:2002 -
26. {Suma THM N |pg/dm’ < 50 100 10 =18 PN-EN 1SO 10301:2002 .
27. |Glin (Al) A |pg/dm’ < 50 200 PN-92/C-04605/02 (W)
28. | Twardo$¢ ogélna A |mg/dm’ 379 +38? 60-500 9 =P PN-ISO 6059:1999
29. |Magnez A |mg/dm’ 2,93 +0,53" Fe125%=0 PN-EN IS0 7980:2002 .
30. |Chrom (Cr) P |pg/dm’ <40 50 PN-EN 1SO 17294-2:2016-11
31. |Otéw (Pb) P |ug/dm’ <1,0 10918 PN-EN 15O 17294-2:2016-11
32. [Kadm (Cd) P |pg/dm? <0,30 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
. 3 PN-EN 1SO 12846: 2012;

33. [Rteg¢ (Hg) P |pg/dm < 0,050 1 Ap1:2016-07
34. [Nikiel (Ni) P |pg/dm’ 6,5+0,7% 3p sk PN-EN IS0 17294-2:2016-11 -
35. |Arsen (As) P | pg/dm’ <1,0 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
36. |Selen (Se) P [pg/dm® 5.8 + 0,67 10 PN-EN ISO 17204-2:2016-11
37. |Antymon (Sb) P (pg/dm’ <1,0 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
38. |Bromiany P [pg/dm’ <5,0 1y 2alt PN-EN ISO 15061:2003
39, Benzo(a)piren P ug/de <0’003 0,0]0 l](sJag-g‘;-s]BC wersja 01 z dnia

Suma wielopier$cieniowych . .
40. |weglowodordw P },lg/dm3 <0,024 0,10 9='8 E(SJ{-)L-z.(ﬁ-slgF wersja 01 z dnia 2

aromatycznych (WWA) .03
41. |4,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 17=1B PN-EN ISO 6468:2002
42, |4,4-DDE (Pestycyd) | P [pg/dm’ <0,020 0,10 @i7N=18 PN-EN ISO 6468:2002
43. |4,4-DDT (Pestycyd) [P |ug/dm’ <0,020 0,10 9iN=IB PN-EN 1SO 6468:2002 s
44, |2,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,10 9iN=IB PN-EN 1SO 6468:2002
45. |2,4-DDE (Pestycyd) | P [pg/dm® <0,020 f.i0 9HH=E PN-EN ISO 6468:2002
46. |2,4 - DDT (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 M=k PN-EN 1SO 6468:2002
47. |alfa-HCH (Pestycyd) | P pg/dm’ < 0,020 0,10 9178 PN-EN IS0 6468:2002
48. [beta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,10 ®iNz1B PN-EN 180 6468:2002
49, ﬁ?‘flml;g'dl‘;CH (Lindan) |, ng/dm’ <0,020 0,10 @iNz1b PN-EN ISO 6468:2002
50. |delta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm® < 0,020 @;1p % =B PN-EN SO 6468:2002

HCH (suma isomerow 3 6)i7)zIB BT :
51. [, £, bets, gama i delia) P (ug/dm < 0,080 0,10 PN-EN ISO 6468:2002
52. |Aldryna (Pestycyd) P |pg/dm’ <0,020 0,030 9 7=18 PN-EN TSO 6468:2002
53. |Dieldryna (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,030 91718 PN-EN ISO 6468:2002
54, |Endryna (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0,10 ML PN-EN 1SO 6468:2002 -
- é’g‘:;]cﬁ)endlyny P |pg/dm’ <0,020 0,10 9iN=1B PN-EN ISO 6468:2002
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

Kod probki 885/89-02/01/2021 —

L.p. Fné& 5 1) . twicrdzenie
: Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wyniki Wartos¢ parametryczna Ll ey zgodnotel

56. |Izodryna (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0,10 9N=18 PN-EN ISO 6468:2002
57. |Heptachlor (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,030 @178 PN-EN ISO 6468:2002

E h i :
8. ey | P | wam? <0,020 003091715 |PN-BN 180 6462002
59. |Metoksychlor (Pestycyd)| P |pug/dm’ < 0,020 0,10 @iN=18 PN-EN ISO 6468:2002
60. |cis-Chlordan (Pestycyd) | P [pg/dm’ < 0,020 0,10 ®iN=18 PN-EN 1SO 6468:2002

t - Chlor :
61. ({f‘e';fycy 2 wrdan P |pg/dm’ <0,020 AT R PN-EN ISO 6468:2002
62.. g,ecr;;z?éf)’mbe"m“ P |pg/dm’ < 0,020 0,10 9718 PN-EN ISO 6468:2002
63. (}Pl,ee];;i?};])m'o"enze“ P |pg/dm’ <0,020 0,10 ®M=1B PN-EN SO 6468:2002
64. gjﬁ:{g}]ﬂﬁ?\?D - P |ug/dm® <0,120 . PN-EN 1SO 6468:2002
65. |Suma pestycydéw P |pg/dm’ < 0,44 0,50 1918 PN-EN IS0 6468:2002 *”

Objasnienia:

(W)  Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelniaja wymagania przepisow prawnych i

pozwalajg na dokonanie oceny zgodnosci.
D Warlosé parametryczna wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn ia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017r.,

poz. 2294). W przypadku podania jednej wartodei: dolna wartosé zakresu wynosi zero;
2 Podana niepewnosé jest niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspolezynniku rozszerzenia k= 2.
7B Warunck [azotany]/50 + [azotyny]/3 < |, gdzie wartosoi w nawiasach kwadratowych oznaczajy: stezenic azotanow (NO;) i azotynow (NO,) w mg/l. Stgzenie azotynow
w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sicei wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przckracza¢ wartosei 0,10 mg/l.
B W miarg mozliwoscei bez ujemnego wplywu na dezynfekeje powinno dazyé sig do osiggnigeia nizszej wartosci.
NI W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekeje powinno dqzy¢ sig do osiggnigeia nizszej wartoéci.
218 Trihalometany - ogélem (X THM) - wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
(bromoform).
9208 Warloié stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobrangj w taki sposob, by
byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywangj przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych kratkotrwalych wzrostow stgzef.
919218 Wartosé stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposab, by
byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednicniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stezen.
Wartosé dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

0iNzIB  Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akaryeydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne
(n.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w
wodzie mozna oczekiwaé w dancj strefie zaopatrzenia w wode.

Wartodé stosuje si¢ do kazdego poszezegolnego pestycydu. W preypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.

0%z Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne
(m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakeji. Nalezy oznaczaé jedynic te pestycydy, ktorych wystepowania w
wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycydow oznacza sumg poszezegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilogciowo w ramach monitoringu
9218 Wartosé oznacza sume stezen wyszezegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren
5 2IC  pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.
6 #1C  Paramelr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwodei korozyjnych wody.
©i92IC  parametr powinien byé uwzgledniony przy acenie agresywnych wiaseiwosci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do
butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze by¢ nizsza.
8i10)2IC  parametr powinien byé uwzgledniony przy acenie agresywnych wlasciwosci korozyinych wody.
Oznaczana w temperaturze 25°C.
7 #IC W przypadku uzdatniania wody powicrzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek
mgtnosei) w wodzie po uzdatnieniu.
8 #IC  Nije musi byé oznaczany dla produkeji wody mniejszych niz 10 000 m® dziennie.
) zIC  Nie musi byé oznaczany, jezeli badane jest OWO.
220 W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Iub jego zwigzkami.
292D punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
Dopuszezalne stgzenie wolnego chloruz zbiorniku magazynujgeym wodg w $rodkach transportu ldowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
® 2D Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgZenie siarczanow jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarozanow dopuszczalne stgzenic magnezu
wynosi 125 mg/l; wartosé zalecana ze wzglgdow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupelniania minimalnej
zawartosei podanej w zalgezniku przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne.
9 21D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wazgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosé pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku
uzupehniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w zatgezniku.
¥ Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) jako suma stgzen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren
vi  Suma pestycydow jako suma stgzen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen,
heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan T, endosulfan 11, siarczan endosulfanu,
metoksychlor
Sprawozdanie z badai zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A” obj¢te zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badaf spoza zakresu
akredytacji oznaczone symbolem ,,N”, kidre s objgte systemem zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Badania akredytowane wykonane przez podwykonaweg — Laboratorium SGS Polska - numer akredytacji AB 313 - oznaczono symbolem ,,P”.
Podana niepewnos¢ jest niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k = 2.
Stwierdzenia zgodnosci dokonano w oparciu 0: SpecyliKacjg .......veuvniiiiinen / uzgodnienie z klientem zawarte W ......... / metoda stosowana przez
Laboratorium oparta na zasadzie prostej akceptacji przy ryzyku blgdnej akeeptacji siggajgcym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszezalnej

granicy warto§ci pomiarowej.

Wymicnione badania objete s zatwierdzeniem laboratorium badawczego jako upowaznionego do badan fizykochemicznych jakosci
wody - decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE [a-4262/5/20 z dn. 22.06.2020 r. (wazna do 21.06.2021r.) oraz
decyzja PPIS w Tychach Nr 17/NS/HK 432-57d/2020 wazna do 19.10.2020 dotyczgca Laboratorium SGS Polska
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

Data sporzadzenia sprawozdania: 24.06.2021
Autoryzowat

KIEROWNA ABORATORIUM

mgr Jolanta Rajca

Oswiadcza sig, ze:

1.Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanych probek.

2.Sprawozdanie ninigjsze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ei.

3.Klientowi przystuguje prawo do odwolania si¢ od wynikow badania w ciggu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z badan.
4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA

CINE

DSIEBIORSTWO NAUKO'.-\{O-TECHNI
P’%{OTERRA” Spélka z 0.0.
25.378 Kielce 10, w.Zgoda 12

11 tel.34-422-59
Taldai Bﬁligjptléilt-%‘ (G)



Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.

g+ ‘ Laboratorium Badan Srodowiskowych |
25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A ) |
tel. (+ 48 41) 365-10-60 o | .
| fax. (+ 48 41) 365-10-10 |

BADANIA e-mail: laboratorium@pgkielce.pl §

AB 1010 ' :

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR S1/6/21/PG-000/634-65/2021

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z o.o0.
ul. Zgoda 12 25-378 Kielce
Numer zlecenia: PG-000/634-65/2021
Kody prébek: PG-000/634-65/2021/21/6/2
TEMAT: Woda do spozycia
Prébki pobrane przez: Zleceniodawce
Cel badan: Obszar regulowany prawnie
Sprawozdanie autoryzowat: Adriana Koterwas - Kierownik - Pracownia Badan Mikrobiologicznych
Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska - Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych

Elektronicznie

Ag ata podpisany przez
Agata Osobiriska

Oso biﬁska Data: 2021.06.21
11:49:06 +02'00"

Kielce, dn. 2021-06-21
Strona/stron: 1/2
Formularz nr FO1/PO-03, Wersja 2, Obowiazuje od 2020-01-02



™



/SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $1/6/21/PG-000/634-65/2021

‘Numer prébki |

PG-000/634-65/2021/21/6/2

dobry

Stan prébki

Data pobierania/pomiaru )
16/06/2021

(informacja podana przez zleceniodawce)

Miejsce pobierania/pomiaru

Oznakc;wénie prél;ki

| woda do spozycia

Data przyjqci_a-du laboratorium
16/06/2021

2021-06-21

7ﬁ6£éjiﬁr6bki - metoda pobordlpomiaru 7 1

woda do spozycia: -

Data zakoﬁczreniéﬁﬁradaﬁ
19/06/2021

Wodociag Pinczéw Pinczéw studnia OC na terenie szkoly (infermacja podana przez

zleceniiodawce)

ldentyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)

Parametr \ Tédnostka \i!y;nik [ Uzl
A Liczba bakterii Escherichia = jtk/100ml 1] -
coli
A Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI 0 -
A Liczba Enterokokéw jtk/100mI 0 -
katowych
A 0Ogdlna liczba jtk/ml 0 | -

| mikroorganizmow w temp. |
22 st.C |

A - metoda akredytowana

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

PN-EN ISO 7899-2:2004

* PN-EN ISO 6222:2004

Prébki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajgca - Tomasz Zawadzki zaswiadczenie nr. LHS/5/2018
A - metoda akredytowana, zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: SE.1a.9020.1.70.2021 z dnia 11.03.2021 r.

Przedstawione wyniki odnoszg sie wytacznie do analizowanych prébek.
Daty wykonania poszczegélnych analiz sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Niepewnos¢ (U) okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspbiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem probek.

Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnos¢ odnosi sie do pracesu analitycznego.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sig. Wartosc¢ dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granica
oznaczalnosci metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w catosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest

dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z 0. o.

Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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