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Znak: NHS.9020.17.94.2021 Busko — Zdréj, 14.07.2021r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli wewnetrznej ”

Biezgca ocena jakosci wody )
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznego Pincziow ( Ujecie 7 Zrodel).

Dziatajgc na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U.z2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust.
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadan z wynikow badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanych przez wiasciela/zarzadce
wodociggu pulicznego Pinczéw Ujecie 7 Zrédel, nr sprawozdania 410/02/2021 z dnia 24.06.202 1r.oraz
nr sprawozdania S2/6/21/PG-000/634-65/2021 z dnia 21.06.21r. ( data wplywu 14.07.21r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Pinczéw ( Ujecie 7 Zrodel).

Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
24.06.2021r. nr 410/02/2021 oraz nr sprawozdania S2/6/21/PG-000/634-65/2021 z dnia 21.06.21r.
z wynikéw badaii zrealizowanych wedtug ustalonego harmonogramu, przeprowadzonych przez
Laboratorium Przedsigbiorstwo Naukowo — Techniczne, EKOTERRA” Sp. z 0.0. 25 — 378 Kielce,
ul. Zgodna 12.
W badanym zakresie jakos¢ wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod
badawczych, okreslong w zatgezniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosSci wody z w/w wodociggu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz. U, z 2020r. poz. 2028)
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Przedsiebiorstwo Naukowo — Techniczne
»EKOTERRA” Sp. z 0.0. 25-378 Kielce, ul. Zgoda 12
tel./fax (0-41) 361-71-11, tel./fax (0-41) 344-22-59, e-mail: biuro@ekoterra.com.pl
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» Wodociggi Pinczowskie” Sp. z o.0.
ul. Batalionow Chlopskich 160
28-400 Pinczow

Badania fizykochemiczne — Sprawozdanie z badan nr 410/02/2021 z dnia 24.06.2021r
Badania mikrobiologiczne —Sprawozdanie z badan S2/6/21/PG-000/634-65/2021

z dnia 21.06.2021r wykonane w laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego w Kielcach
nr akredytacji AB 1010

Wyniki badan ze sprawozdan odnoszg sie do tej samej probki

PRZEDSIEBIORSTWO NAUKO\'VO;TEEHNI[ZNE
"GEOTERRA" Spolka z o.0.
25.378 Kielce 10, ul.Zgoda 12

7111, tel,34-422-59
Ll T e
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BADANIA

ul. Zgoda 12 tel./fax: (0-41) 361-71-11 W
25-378 Kielce AMN AB 885
www.ekoterra.com.pl e-mail; biuro@ekoterra.com.pl

Kielce, dnia 24.06.2021

Nazwa i adres klienta:

Numer zlecenia:
Numer protokotu:
Cel badania:

Rodzaj prébki;
Punkt pobrania prébki:

Probkobiorca:

Nazwiska 0sob uczestniczacych
w pobraniu probek (ze strony klienta):
Zasada/metoda/plan pobrania probek:

Data pobrania/przyjecia prébki do badan:

Data rozpoczgcia/zakonczenia badania:
Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: ~ Odpowiedni do badan
Miejsce wykonywania badan:

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 410/02/2021

» Wodociggi Piriczowskie” Sp. z o.0.
ul. Batalionéw Chiopskich 160; 28-400 Piriczow

89/2021 z dn. 24.03.2021 r.

89-02/2021 zdn. 24.06.2021 r.

Obszar regulowany prawnie - Dz. U. 2017 poz. 2294,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci
wody do spozycia przez ludzi

Woda do spozycia

Wodociag Pinczow; Pificzow, komora zbiornika (7 Zrédet)

na terenie szkoly - kran

Tomasz Zawadzki — Laboratorium PNT EKOTERRA
(za$wiadczenie nr LHS/5/2018, wydane przez WSSE w Kielcach)

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
16.06.2021 r. - godz. 10*/ 16.06.2021 r.
16.06.2021 r./ 21.06.2021 r.

Laboratorium PNT EKOTERRA

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:

Kod prébki 886/89-02/02/2021 ) it
L.p. Warto$é parametryczna Identyfikacja metody iy s
Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wyniki =gdiiotes
1 Liczba progowa zapachu N Stopiefl <1 akceptowalny przez konsumentow i PN-EN 16222006 .
* (TON) - Zapach rozcieﬁczenia bez nieprawidlowych zmian .
9 Liczba progowa smaku N StOpi.ef’l ‘ < 1 akcep.lowaln.y preez kons}.lmeutﬁwi PN-EN 1622:2006 .
(TFN) - Smak rozcieficzenia bez nieprawidlowych zmian
. 3 akecptowalna przez konsumentéw i | PN-EN ISO 7887:2012 .
3. |Barwa s mg/dm Pt <5 bez nieprawidlowych zmian ¥ *' | +Ap1:2015, pkt 7
akceptowalna przez konsumentow i
4. |Metnos¢ A [NTU 0,20 +0,03% bez nicprawidlowych zr;u}iﬂk PN-EN ISO 7027-1:2016-09 e
Zalecany zakres do 1,0 ' *
5. |Odczyn pH i 6,9 +0,1? 6.5 — 0.5 Al PN-EN ISO 10523:2012
6. |Amonowy jon A |mg/dm’ <0,30 0,50 PN-C-04576-4:1994
7. |Azotany A |mg/dm’ 36,9 +5,5? 50 V=18 PN-82/C-04576-08 (W)
8. |Azotyny A |mg/dm’ <0,003 0,50 218 PN-EN 26777:1999
9. |Zelazo ogblne A |pg/dm’ 28 +59 200 PN-ISO 6332:2001
10. | Mangan A |pg/dm’ 3577 50 PB-10, Wyd. 1 z dn. 20.09.2006
Przewodnos¢ elektryczna 2 6)i10)z1C
11. (w25 °C) A [pS/em 894 +72 2500
Temperatura pomiaru i PN-EN 27888:1999
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji C 1 6:0
wplywu temperatury
12. |Miedz’ | A |mg/dm® < 0,010 i PN-ISO 8288:2002

Sprawozdanie z badan Nr 410/02/2021
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Nr ewid.: Z-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 2019-12-18

Kod probki

886/89-02/02/2021

Warto$é parametryczna”

Identyfikacja metody

Stwierdzenie

LD, Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wyniki ZE00ngcl
13. |Chlorki A |mg/dm® 40 + 5 250 =1¢ PN-ISO 9297:1994
14. [OWO A |mg/dm® < 0,5 Bez nieprawidlowych zmian ® '€ | PB-23, Wyd. 1 7 dn. 03.08.2007. -
15. |Siarczany A |mg/dm’ 97 £13% 250 D=IC PN-1SO 9280:2002
16. |S6d A |mg/dm’ 11,2 2,07 200 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
17. {Utlenialno$¢ z KMnO, | A |mg/dm’ O, < 1,0 5.0 1IE PN-EN ISO 8467:2001 -
18. [Benzen N |pg/dm’ < 0,5 1,0 PB-14 , Wyd. 2 z dn, 20.09.2015 -
19. |Fluorki A |mg/dm’ 0,53 £0,07 1,5 PB-27, Wyd. 1 7dn. 22.12.2010 =
20. |Cyjanki N |pg/dm? < 10 50 PB-34, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010 -
21. [Bor N |mg/dm’ < 0,2 1,0 PB-35, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010
22. |1,2- Dichloroetan N (pg/dm’ <2 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 -
23, isrégzgﬁx)‘;‘f;tjnu N |pg/dm’ <5 10 PN-EN 1SO 10301:2002
24. |Bromodichlorometan | N |mg/dm’ < 0,010 0,015 2%'P PN-EN SO 10301:2002
25 &ﬁgﬁggﬁgaﬂ N |mg/dm’ < 0,010 0,030 =10 PN-EN 1SO 10301:2002 -
26. |Suma THM N |pg/dm® < 50 100 Vi10=18 PN-EN ISO 10301:2002 -
27. |Glin (A1) A |pg/dm? < 50 200 PN-92/C-04605/02 (W)
28. |Twardo$¢ ogélna A |mg/dm’ 248 +25? 60-500 7)=1P PN-1S0 6059:1999 -
29. |Magnez A |mg/dm® 3,07 +0,55? Talz5 9 PN-EN 1SO 7980:2002 —
30. |Chrom (Cr) P |pg/dm’ <4,0 50 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
31. |Otéw (Pb) P |ug/dm’ <1,0 10 9=8 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 =
32. |Kadm (Cd) P |ug/dm’ <0,30 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 5
33. |Rtgé (Hg) P |png/dm’ <0,050 1 e
34. [Nikiel (Ni) P |ug/dm’ <5,0 20 V=8 PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
35. | Atsen (As) P |ug/dm’ <1,0 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
36. |Selen (Se) P |pg/dm’ 2,403 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
37. | Antymon (Sb) P pg/dm’ <1,0 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
38. |Bromiany P |ug/dm’ <5,0 Jij=e PN-EN ISO 15061:2003
39. |Benzo(a)piren P | ug/dm’ <0,003 0,010 g L
40, [weglowodona " | p ng/dm’ <0,024 0,10 9P ey M dladia
aromatycznych (WWA) :
41. |4,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 Bapyetass PN-EN TSO 6468:2002
42. |4,4-DDE (Pestycyd) | P |pg/dm® <0,020 0,10 9iN=I8 PN-EN SO 6468:2002
43. |4,4-DDT (Pestycyd) [P [pg/dm® <0,020 0,10 @iN=18 PN-EN ISO 6468:2002
44, |2,4-DDD (Pestycyd) | P [pg/dm’ <0,020 0,10 Hi7=1h PN-EN ISO 6468:2002
45, |2,4-DDE (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0,10 9iNeid PN-EN 1SO 6468:2002
46. 2,4 - DDT (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,10 9in=1B PN-EN 1SO 6468:2002
47. |alfa-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm® <0,020 0,10 @1N=18 PN-EN SO 6468:2002
48, |beta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,10 ®i7=IB PN-EN ISO 6468:2002
49- (gii?s]tl;:g-d}){CH G g pg/dm’ <0,020 0,10 910218 PN-EN 1SO 6468:2002
50. [delta-HCH (Pestycyd) | P |ug/dm’ <0,020 0,10 ©17M=18 PN-EN ISO 6468:2002 s
51. ggiéf:’gﬁ;iﬁ?‘gxa) P |pg/dm’ < 0,080 g1 s PN-EN ISO 6468:2002
52. [Aldryna (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 0,080 0= PN-EN IO 6468:2002
53. |Dieldryna (Pestycyd) | P |pg/dm® <0,020 0,030 1%=18 PN-EN ISO 6468:2002
54. |Endryna (Pestycyd) P |pg/dm’ <0,020 o b Reln PN-EN 1SO 6468:2002
2 gleify}gfi)endryny P | pg/dm’ <0,020 0,10 917 =1B PN-EN ISO 6468:2002

Sprawozdanie z badan Nr 410/02/2021
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Nr ewid.: 7-02-03 e, Wyd. 6 z dn. 201 9-12-18

Kod probki 886/89-02/02/2021 spian
" 1) it Stwierdzenie
P Badane wskazniki i parametry | Jednostka miary Wryniki Wt penmeiayh I e godnosel
56. |1zodryna (Pestycyd) P |pg/dm’ < 0,020 0,10 91N=18 PN-EN ISO 6468:2002
57. |Heptachlor (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020 0,030 O11*18 PN-EN 180 6458 2002
Epoksyd | hlor i
58, (pic;tyscy;d)leptac hloru P |ug/ i <0,020 0,030 % 7z71B PN-EN 1SO 6468:2002
59. | Metoksychlor (Pestycyd) | P pg/dm’ <0,020 0,10 91"*1P PN-EN IS0 6468:2002
60. |cis-Chlordan (Pestycyd) | P |pg/dm’ <0,020 B o= PN-EN ISO 6468:2002
t - Chlor i
- (i?el;:y L:ydl)l ordan P | ug/dm’ <0,020 AV el PN-EN ISO 6468:2002
6. ?peggg];{lgrobenzen P |ug/dm’ <0,020 0,10 M neiB PN-EN ISO 6468:2002
63, gzlscf;gt;l)orobenzen P | pg/dm’® <0,020 0,10 9iNzIB PN-EN ISO 6468:2002
64, DDT{DDE{ pDD = P |pg/dm’ <0,120 - PN-EN [SO 6468:2002
suma 1Zomerow
(65, |Suma pestycydow P [ pg/dm’ <044 0,50 Hi=Ip PN-EN [SO 6468:2002 *”
Objasnienia:

(W)  Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelniaja wymagania przepisow prawnych i
pozwalajg na dokonanie oceny zgodnoscei.
) Warto$¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2z 20171,
poz. 2294). W przypadku podania jednej wartosci: dolna wartoé zakresu Wynosi zero;
2 Podana nicpewno$é jest niepewnoseiq rozszerzong pray poziomie ufinosci 95% i wspélezynniku rozszerzenia k = 2.
2 z1B  Warunek [azotany]/50 + [azotynyl/3 = 1, gdzie wartosei w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgzenie azolanow (NO3) i azotynow (NO;) w mg/l. Stezenie azotynow
w wodzie uzdatnionej wprowadzongj do sieci waodociggowej lub innych urzadzen dystrybuciji nie moze przekracza¢ wartosei 0,10 mg/L.
9218 \W miarg mozliwosei bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dqzyé si¢ do osiagnigeia nizszej wartosei.
i) W miare mozliwoscei bez ujemnego wplywu na dezynfekoj¢ powinno dazy¢ si¢ do osiggnigeia nizszej wartosci.
218 Trihalometany - ogdlem (X THM) - warto$¢ oznacza sume st¢zen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromedichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan
(bromoform).
HzIB  Wartosé stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobicrania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by
byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spoZywanej przez konsumentow, z uwzglgdnieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stezen.
H 19218 Wartodé stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by
byla reprezentatywna dla érednicj tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglgdnieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.
Wartosé dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowangj agresywnoscig korozyjng waody dla rur miedzianych.
ainzIB  Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takie produkty pochodne
(m.in, regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji. Nalezy oznaczaé jedynie te pestyeydy, ktorych wystgpowania w
waodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopalrzenia w wode.
Wartoéé stosuje sig do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l.
®i®z1B  Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochadne
(n.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozidadu i reakcji. Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktorych wystgpowania w
wodzie mozna oczekiwaé w dangj strefie zaopatrzenia w wodg.
Suma pestycydéw oznacza sumg poszezegdlnych pestyeydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu
$2IB  Warloé oznacza sume stezen wyszezegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren
5 zIC  pozadana wartos¢ tego parametra W wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.
6 21C  pyrametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
6i921¢  parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody nicgazowanej rozlewanej do butelek lub pajemnikéw wartoéé minimalna moze 2ostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do
butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenck wegla lub sztucznie wzbogacongj ditlenkiem wegla warto$é minimalna moze by¢ nizsza.
6i0zIC  Pyrametr powinien byé uwzgledniony przy occnie agresywnych wlasciwosei korozyjnyeh wody.
Oznaczana w temperaturze 25°C.
7 #1C W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartosei parametryczngj nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelo
metnoéci) w wodzie po uzdatnieniu.
9 21C  Nie musi byé oznaczany dla produkeji wody mniejszych niz 10 000 m’ dziennie.
1) #1C  Nje musi byé oznaczany, jezeli badane jest OWO.
2 21D W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
2)inzID W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
Dopuszezalne stgzenie wolnego chloru z zbiorniku magazynujgeym wodg w srodkach transportu ladowego, powictrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
621D Nje wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczanow jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw dopuszezalne stgzenic magnezu
wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wrgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupekiania minimalnej
zawartosei podanej w zalgczniku przez preedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne.
N 7D W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzglgdow zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$¢ pozq
uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne, minimalnej zawarto$ci podanej w zalgezniku.
¥ Suma wielopierécieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA) jako suma stgzen zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen,
) indeno(1,2,3-cd)piren
¥i  Suma pestycyddw jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4 4-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, pamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen,
heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan 11, siarczan endosulfanu,
metoksychlor
Sprawozdanie z badai zawiera wyniki badan oznaczone symbolem ,,A” objete zakresem akredytacji nr AB 885 oraz wyniki badan spoza zakresu
akredytacji oznaczone symbolem ,,N”, ktore sg objete systemem zarzadzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Badania akredytowane wykonane przez podwykonawcg — Laboratorium SGS Polska - numer akredytacji AB 313 - oznaczono symbolem ,,P”.
Podana nicpewnosé jest nicpewnosciq rozszerzons przy poziomic ufnoéci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k =2.
Stwicrdzenia zgodno$ci dokonano w oparciu 0: sPecyfIKacig .....o.ooveriiiininiine / uzgodnienie z klientem zawarte W ......... / metoda stosowana przez
Laboratorium oparta na zasadzic prostej akceptacji przy ryzyku bledncj akeeptacii siggajacym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszczalnej

granicy warto$ci pomiarowej.

Wymienione badania objgte sa zatwierdzeniem laboratorium badawczego jako upowaznionego do badar fizykochemicznych jakosci
wody - decyzja Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE Ta-4262/5/20 z dn. 22.06.2020 r. (wazna do 21.06.2021r.) oraz
decyzja PPIS w Tychach Nr L 7/NS/HK 432-57d/2020 waina do 19.10.2020 dotyczaca Laboratorium SGS Polska

metrycznych jednostek

dana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku
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Data sporzadzenia sprawozdania: 24.06.2021
Autoryzowat

KIEROWNIK [ABORATGRIUM

Mg Jojanta ajcQ’Sx—/

Oswiadecza sig, Ze:

1.Wyniki badania odnosza sig wylgcznie do badanych prébek.

2.Sprawozdanie ninigjsze nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

3.Klientowi przysluguje prawo do odwolania si¢ od wynikow badania w ciaggu 7 dni od otrzymania niniejszego sprawozdania z bada.
4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane bgdzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $2/6/21/PG-000/634-65/2021

ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z o.0.
ul. Zgoda 12 25-378 Kielce
Numer zlecenia: PG-000/634-65/2021
Kody prébek: PG-000/634-65/2021/21/6/3
TEMAT: Woda do spozycia
Prébki pobrane przez: Zleceniodawce
Cel badan: Obszar regulowany prawnie
Sprawozdanie autoryzowat: Adriana Koterwas - Kierownik - Pracownia Badah Mikrobiologicznych
Sprawozdanie zatwierdzit: Agata Osobinska - Kierownik Laboratorium Badan Srodowiskowych
Elektronicznie
Ag ata podpisany przez

Agata Osobinska

OSObiﬁSka Data: 2021.06.21

11:49:23 +02'00°

Kielce, dn. 2021-06-21
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- SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 52/6/21/PG-000/634-65/2021 2021-06-21

 Numer prébkl f Stan probki | - Rodzaj probkl - metoda poboru/pnmlaru
PG-000/634- 65/2021/21/6/3  dobry | "~ woda do spozycia: - -
- Data pobierania/pomiaru 7 Tinata przyje-c-lm{:onum I Data zakonczenia b badan
A 16/06/2021 I 16/06/2021 R 19/06/2021

(informacja podana przez zleceniodawce)
i Wodoc:qg Pmczow Pinczéw knmora zbiornika (7 zrodet)na terenle szkoly-kran

MigjaEa pekisrani& Py (mfurmacja podana przez zleceniiodawce)
Oznakawanie prébkl ‘woda do spozycia
| Parametr \ Jednostka | Wynik U [x] I Identyﬁkac]a procadury badawczel (Praceduramorma]
A Liczba bakterii Escherlchla jtk/100ml (1] - PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04
coll |
A Liczba bakterii grupy coli jtkllUUm] 1] - PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
A Llczba Enterokokow jtk/100ml ] - PN-EN IS0 7899-2:2004
katowych |
A 0Ogélna liczba th/ml | 62 [49;79] PN-EN 1SO 6222:2004
mikroorganizméw w temp. | ‘
22 st.C - \ : ‘

A - metoda akredytowana

Prébki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajaca - Tomasz Zawadzki zaswiadczenie nr. LHS/5/2018
A - metoda akredytowana, zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: SE.[a.9020.1,70.2021 z dnia 11.03.2021 r.

Przedstawione wyniki odnosza sie wytacznie do analizowanych prébek.

Daty wykonania poszczeg6lnych analiz sg |dentyﬁkowa|ne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Nlepewnod¢ (U) okreélono jako niepewnosé rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium n:epewnosrf odnosi sie do procesu anahtycznego wraz z pobieraniem prabek.

Dla prébek dostarczonych przez Zlecenmdawce niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego,

Dla wynikéw ponizej (<) i powyZej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sie. Wartos¢ dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granica
oznaczalnoéci metody (jezeli ma to zastosowanie), Sprawozdanie moze by¢ kopiowane jedynie w calosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest
dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsigbiorstwa Geologicznego Sp. z 0. o.

Termin sktadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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