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Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: Oddziat Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska, ul. Batorego 2,

28-100 Busko - Zdrdj.
Pismo, znak: Protoké} pobrania prébek z dnia 08.04.2022r, Nr NHS.9020. 14.67.2022

Nr zlecenia wew. LBW.9052.1.1.100.2022
Pochodzenie wody: wodociag publiczny Pificzéw
Miejsce poboru prébek: Ujgcie Grodzisko

Data i godzina poboru prébek: 08.04.2022. godz. 9%

Probkobiorca / dorgezyciel: : Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju —
T. Goczét

Dane dotyczace sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpnigte z protokotu nr

NHS.9020.14.67.2022 (Pobieranie prébek i postgpowanie z prébkami przeprowadzono wedtug serii norm

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr 10/04/P0O-03).
Prébki (-ke ) pobrano wg: poza harmonogramem poboru probek PSSE Busko-Zdréj na rok 2022 — ze wzgledu
na zla jako$é mikrobiologiczng wody

Cel badania: monitoring parametrow grupy A

Dane z laboratorium

Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia préobek: Prébki dostarczono w warunkach prawidtowych, temperatura w termotorbie
52°C

Data i godzina przyjecia prébek: 08.04.2022 godz. 1

130

Uzupelnienia, ograniczenia, odstgpstwa: brak
Badanie rozpoczeto: 08.04.2022

Badanie zakonczono: 11.04,2022
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Sprawozdanie z badai Nr LBW/118/1/22
Wiyniki badania:
Badania bakteriologiczne
Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik Naj;\g;;wl;{ wmia:gdg ‘é‘fﬁﬁi‘fﬁ’ﬂ? wg
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017,
poz.2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczongj do spozycia przez
ludzi
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
A
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
A

Enterokoki (paciorkowce PN-EN ISO 7899-2:2004 j.t.k. 68 0
kalowe) A (52+87)*
w 100 m] wody
Ogdlna liczba bakterii PN-EN ISO 6222:2004 jtk. 8 100
w 22°C po 72h w 1ml A

Badanie wykonal: mgr inz. E. Gadawska, mgr A. Florczyk

jtk. —jednostek tworzacych kolonie;
A —metoda akredytowana

* - Niepewnoé¢ wyniku podana jest po znaku” + ,, —»Stezenie, warto§é wskaznika” i/lub jako przedziat ufnosci w tabeli ,,Liczba j.tk.”.

Jest ona oszacowana dla poziomu ufnosci 95%i dla wspélczynnika rozszerzenia k=2,

Niepewnos¢ nie uwzglednia niepewnogci etapu pobierania pr6bek.
Wyniki badaf odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za etap pobierania prébek

Data sporzadzenia sprawozdani: 11.04.2022

Autoryzowal: . }
"z Kierownik

Laboratorium !? dania Woedy

N
magr ?A{th’ Siotek

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Zatwierdzil:

Oswiadcza sig, ze:

1. Niniejsze sprawozdanie z badasi zawiera 2 strony i moze byé powiclane jedynie w catoci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium,

Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2.Wyniki badat odnoszs sig wylgcznie do otrzymanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probek.

3.Klient ma mozliwo$é ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.




