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LBW.9052.1.1.170.2023 Busko-Zdréj, dnia 07.08.2023
Kod probki: P-LBW-/263/1/23
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Dane uzyskane od klienta

Nazwa i adres Klienta: Oddzial Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska, ul. Batorego 2,
28-100 Busko - Zdrd;.

Pismo, znak: Protokdét pobrania probek z dnia 01.08.2023r, Nr NHS.9020.14.91.2023

Nr zlecenia wew. LBW.9052.1.1.170.2023
Pochodzenie wody: wodociag publiczny Pificzow

Miejsce poboru préobek: ciastkarnia Pinczéw 22 (2608PPPPW1028)
Data i godzina poboru prébek: 01.08.2023. godz. 10%°

Probkobiorca / dorgczyciel: : Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju —

M.Sztuk, A. Trzcina
Dane dotyczace sposobu pobierania prébki(-ek): Informacje zaczerpniete z protokotu nr

NHS.9020.14.87.2023 (Pobieranie prébek i postgpowanie z probkami przeprowadzono wedtug serii norm

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr I10/04/PO-03).
Probki (-k¢ ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek PSSE Busko-Zdrdj na rok 2023

Cel badania: monitoring parametréw grupy A

Dane z laboratorium

Stan prébek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia probek: Probki dostarczono w warunkach prawidtowych, temperatura w termotorbie
6,4°C

Data i godzina przyjecia prébek: 01.08.2023godz. 124

Uzupelnienia, ograniczenia, odstepstwa: brak

Badanie rozpoczeto: 01.08.2023

Badanie zakonczono: 04.08.2023
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LBW.9052.1.1.170.2023
Kod prébki: P-LBW-/263/1/23

Sprawozdanie z badafi Nr LBW/263/1/23

Wyniki badania:
Badania fizyczmne ’
St@ienie, Dopus;c_zalne wartc_:éci wg
Parametry 1 wskazniki Identyfikacja metody Jednostka wartosé ';?jc’,’,',i';"'é‘c'ﬁtf,? (Zg;ﬂ lza 220?;7
wskaZnika | poz.2294) w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.
PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 7 | mg/l Pt
Barwa® PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 ponizej 5 15mg/1 Pt
+Apl:2015-6
A
MetnoséV PN-EN ISO - 7027-1:2016- |NTU ponizej 0,07
09 1 NTU
A
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,1
A (temp. pomiaru 6,5-9,5
16,9°C)
Przewodnos¢ PN-EN 27888:1999 uS/cm 874
wiasciwa w 25°C A (temp. pomiaru 2500
(korekta za pomoca urzadzenia do 1659
kompensacji wpltywu temp.)
Zapach® PN-EN 1622:2006 Stopiefi ponizej 1
rozcienczenia ‘
Smak(® PN-EN 1622:2006 Stopien ponizej 1
rozcienczenia ‘

Badanie wykonak: mgr 1. Siotek, mgr M. Lukasik
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LBW.9052.1.1.170.2023
Kod probki: P-LBW-/263/1/23
Sprawozdanie z badafi Nr LBW/263/1/23

Wyniki badania: ‘

Badania bakteriologiczne
£ mile i i i i Najwyzsza warto$¢ dopuszczalna w,
Wskaznik ja koéci WOdY Identyﬁkac_]a metody Jednostka Wynik J}‘{;yzp, o Zdropwiaz e g
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017,
poz.2294) w sprawie jakodci wody |
przeznaczonej do spozycia przez |
ludzi |
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. '
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 0
12/A1:2017-04
Filtracja membranowa A ‘
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 0
12/A1:2017-04
Filtracja membranowa A ‘
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk
(paciorkowce kalowe) Filtracja membranowa A 0 0
w 100 ml wody
Ogolna liczba bakterii | PN-EN ISC 6222:2604 jtk
w 22°C po 72h Posiew wglebny A nie wykryto 100
w 1ml na agarze z
ekstraktem drozdzowym
Badanie wykonal: inz. J. Ratusznik
j-tk. —jednostek tworzacych kolonie;
A —metoda akredytowana
(. akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian
Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakierysivkg metod, okreslong w zatgczniku Nv 6 do w/w
Rozporzgdzenia
Data sporzadzenia sprawozdani: 04.08.2023
Autoryg(tgvr%lz:y Agystent Zatwierdzil:
ol
inz. Justyn%amsznik
Otrzymuja:
1. Zleceniodawca ‘
2. afa,

Oswiadcza sig, ze:

1. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i moze byé powielane jedynie w catosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania,

2. Wyniki badan odnoszs si¢ wytacznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probek. ‘
3 Klient ma mozliwosé zlozenia skargi.,




