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Badania fizykochemiczne — Sprawozdanie z badan nr 475/02/2023 z dnia 21 .07.2023r
Badania mikrobiologiczne oraz wodoroweglanéw—Sprawozdanie z badar §3 8/7/23/PG-000/634-
1/2023 z dnia 17.07.2023r wykonane w laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego w

Kielcach nr akredytacji AB 1010

Wyniki badari ze sprawozdan odnoszg si¢ do tej samej prébki.
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BADANIA
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Nazwa i adres klienta:

Numer zlecenia:
Numer protokotu:
Cel badania:

Rodzaj probki:
Punkt pobrania prébki ¥:

Prébkobiorca:

Nazwiska oséb uczestniczacych
w pobraniu prébek (ze strony klienta):
Zasada/metoda/plan pobrania probek:

Data pobrania/przyjecia probki do badan:

Data rozpoczecia/zakonczenia badania:

Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium:

Miejsce wykonywania badan:

» Wodociggi Piriczowskie” Sp. z 0.0.
ul. Batalionéw Chtopskich 160; 28-400 Piriczow
16/2023 z dn. 17.01.2023r.

16-09/2023 z dn. 11.07.2023r.
Obszar regulowany prawnie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2017 poz.

2294

Woda do spozycia
Wodocigg Pificzéw. Pinezéw ul. Batalionéw Chtopskich 160, siedziba
spoti ,,Wodociggdw Pificzowskich” — kran w kuchni.

Tomasz Zawadzki — Laboratorium PNT EKOTERRA
(za$wiadczenie nr SE 1a -051/22/19, wydane przez PPIS w Kielcach)

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
11.07.2023r. - godz. 10%°/11.07.2023r.
11.07.2023r. /20.07.2023r.
Odpowiedni do badan

Laboratorium PNT EKOTERRA

BADANIE FIZYKO — CHEMICZNE:

Kielce, dnia 21.07.2023
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 475/02/2023

Kod prébki 1089/16-09/01/2023 St
L.p. Wartosé parametryczna® | Identyfikacja metody z;fgms.:im
Badane wska#niki i parametry| Jednostka miary | Wyniki/ Rezultaty™
1 Liczba progowa zapachu N Stop%eﬁ . <1 akeeptowalny przez konsumentow i |pPN-EN 1622:2006 .
* |(TON) - Zapach rozcienczenia bez nieprawidtowych zmian
2 Liczba progowa smaku N StOp%el'l ' <1 akeeptowalny przez kunspmentdwi PN-EN 1622:2006 o
" [(TFN) - Smak rozcienczenia bez nieprawidlowych zmian
akceptowaln; ke towi |PN-EN ISO 7887:2012
3. |Barwa A |mg/dm*Pt <S5£17% be:erﬁei‘:angﬁih:nﬂiﬁgl +Ap1:2015, pkt 7 -
akceptowalna przez konsumentéw i
4. |Metnoéé A |NTU < 0,20 +15%>  |bez nieprawidiowych zn%ia:xc. PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Zalecany zakres do 1,0 7=
5, |OdezynpH Al 7,1x017 6,5-9,5919%1C  |pN-ENISO 10523:2012 -
(temperatura pomiart) (’c) (21,0)
6. |Amonowy jon A |mg/dm? < 0,30 £ 12% 0,50 PN-C-04576-4:1994 -
7. |Azotany A |mg/dm? 30,4 +4,6 50 =18 PN-82/C-04576-08 (W)
8. |Azotyny A |mg/dm’® < 0,003 £ 13%» 0,50 2=1B PN-EN 26777:1999
9. |Zelazo ogdlne A |pg/dm’ <10 +18% 200 PN-ISO 6332:2001
10. | Mangan A |pg/dm’ <10 +21%2 50 PB-10, Wyd. 1z dn. 20.09.2006
Przewodno$¢ elekiryczna 6)i10)z1C
11. (w 25 °C) A |uS/em 813 x652 2500
Temperamra pgmiam . PN-EN 27888:1999 -
Korckta za pomoca urzdzenia do kompensacji C 21 :0
wplywu temperatury
12. IMiedi | A |mg/dm® <0,010 £21% ZpRinzm PN-ISO 8288:2002
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13. |Chlorki A |mg/dm’ 50 £5» 5T PN-ISO 9297:1994
14. [OWO N |mg/dm? < 0,5 £20%2 Bez nieprawidlowych zmian #21C (PB-23, Wyd. [ z dn. 03.08.2007, -
15. |Siarczany A |mg/dm? 48 167 250 & =I1¢ PN-ISO 9280:2002 .
16. |Sod A lmg/dm3 8,28 + 1,242 200 PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2000
17. |Utlenialno$é z KMnOy | A {mg/dm?® O, < 1,0 +15% 5,0 1=l PN-EN ISO 8467:2001
18. |Benzen N |ug/dm? < 0,5 +20% 1,0 PB-14 , Wyd. 2 zdn. 20.09.2015 -
19. |Fluorki A |mg/dm? 0,27 £0,040 1,5 PB-27, Wyd. 1 z dn. 22.12.2010
20. |Cyjanki N pg/dnf < 10x£17%2 50 PB-34, Wyd. 1 zdn. 22.12.2010
21. |Bor N \mg/dm? < 0,2 £25%» 1,0 PB-35, Wyd. 1 zdn, 22.12.2010 -
22. |1,2- Dichloroetan A [pg/dm’® < 2,0 £20%» 3,0 PB-36, Wyd. 2 zdn.11.01.2021
23 ?gﬁ;ﬁiﬁgiﬁm A |pg/dm? < 4,0 +33% 10 PB-36, Wyd. 2z dn 11012021 -
24. |Bromodichlorometan | A [mg/dm? < 0,010 +18%» 0,015 =D PB-36, Wyd. 2 z dn.11.01.2021 P
25. éﬁ?ﬂggrﬂgan A (mg/dm? < 0,010 = 19%2 0,030 =P PB-36, Wyd. 2 zdn.11.01.2021 s
26. |Suma THM A |pg/dm? < 40 +38%2 100 i10)=1B PB-36, Wyd. 2 z dn.11.01.2021 -
27. |Glin (Al) A |pg/dm? < 50+17%2 200 PN-92/C-04605/02 (W)
28. | Twardos¢ og6lna A [mg/dm3 338 £34 60-500 21D PN-ISO 6059:1999
29. |Magnez A |mg/dm’ 4,47 +03812 7-1256)=1D PN-EN ISO 7980:2002 -
30. [Chrom (Cr) P |pg/dm® < 4,0+ 04 50 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
31. [Otéw (Pb) P |ug/dm’ < 1,0+ 0,1 10 4218 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
32. [Kadm (Cd) P [pg/dm? <0,30%+ 0,03 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
33. |Rteé (Hg) P |pg/dm? < 0,050%+ 0,013 1 PN-EN ISO 17852:2009 -
34, |Nikiel (INi) P |ug/dm? <5,0"+0,5 20 918 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
35. |Arsen (As) P |ug/dm® <1,0%+0,1 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
36. |Selen (Se) P [pg/dm? 3,003 10 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
37. |Antymon (Sb) P [pg/dm? < 1,0+ 03 5 PN-EN ISO 17294-2:2016-11
38. (Bromiany P [pg/dm? <5,0"+13 10 =18 PN-EN ISO 15061:2003
39. |Benzo(a)piren P | ug/dm? < 0,003%+ 0,001 0,010 PB-DAO-13 -
Suma wielopier§cieniowych
40. |weglowodoréw P |ng/dm’ < 0,024% + 0,008 0,10 9=1B PB-DAO-13
aromatycznych (WWA)V
41. |4,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm? < 0,020%+ 0,006 0,10 9iN=1B PN-EN ISO 6468:2002
42. |4,4'-DDE (Pestycyd) | P |pg/dm? < 0,020+ 0,006 0,10 9iN=1B PN-EN ISO 6468:2002
43. |4,4-DDT (Pestycyd) | P (ug/dm® < 0,020%+ 0,006 {110 BB PN-EN 1SO 6468:2002 -
44. |2,4-DDD (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020+ 0,006 1,10 920 PN-EN ISO 6468:2002
45. |2,4-DDE (Pestycyd) P {png/dm? < 0,020%+ 0,006 0,10 &iN=IB PN-EN ISO 6468:2002
46, |2,4 - DDT (Pestycyd) | P |pg/dm’ < 0,020%= 0,006 0,10 9inz1B PN-EN ISO 6468:2002 s
47. |alfa-HCH (Pestycyd) [P (pg/dm’ < 0,020*+ 0,006 0,10 91018 PN-EN IS0 6468:2002
48, |beta-HCH (Pestycyd) [P |pg/dm? < 0,020%+ 0,006 0,10 07 =B PN-EN ISO 6468:2002
49. {g;;ﬂ:;zﬁ-)ICH (L) | 5 |oriin? < 0,020%+ 0,006 0,10 9iN=1B PN-EN ISO 6468:2002
50. |delta-HCH (Pestycyd) | P |pg/dm? < 0,020%+ 0,006 0,10 ®1NzIB PN-EN ISO 6468:2002
51. Sgﬁé:ggﬁ;??’g;a) P [pg/dm? < 0,080%+ 0,024 0,10 9i7z1B PN-EN ISO 6468:2002
52. |Aldryna (Pestycyd) P |ug/dm’ < 0,020+ 0,006 0,030 ©iN=IB PN-EN ISO 6468:2002
53. |Dieldryna (Pestycyd) pg/dm? < 0,020%+ 0,006 0,030 917218 PN-EN ISO 6468:2002
54. |Endryna (Pestycyd) P |pg/dm® < 0,020% % 0,006 0,10 Hi%zi8 PN-EN IS0 6468:2002
55. é}i‘i};ﬁ)ﬂﬂdﬂn}’ P |pg/dm? < 0,020% + 0,006 0,10 9i7=18 PN-EN ISO 6468:2002
56. |Izodryna (Pestycyd) P |pg/dm? < 0,020%+ 0,006 (INORE PN-EN 1SO 6468:2002
57. |Heptachlor (Pestycyd) | P |ug/dm? < 0,020% % 0,006 0,030 %1 eiB PN-EN ISO 6468:2002
58. g,lz‘s’gi)ﬁ)hepfa‘?hk’m P ug/dm? < 0,020*£ 0,006 0,030 91 7=18 PN-EN ISO 6468:2002
59. |Metoksychlor (Pestycyd)| P |pg/dm’ < 0,020% 0,006 0,10 9iN=I1B PN-EN ISO 6468:2002
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[k .
60. |cis-Chlordan (Pestycyd) | P |ug/dm? < 0,020% + 0,006 0,10 9i7eIB PN-EN ISO 6468:2002
trans - Chlordan .
61. | pestyeyd) P (pg/dm? < 0,020% % 0,006 0,10 Bi7=1b PN-EN ISO 6468:2002
Pentachlorobenzen .
62.. (Pestycyd) P |png/dm’ < 0,020"+ 0,006 0,10 9in=18 PN-EN ISO 6468:2002
Heksachlorobenzen .
63. (Pestycyd) P (pg/dm? < 0,020%+ 0,006 0,10 B PN-EN ISO 6468:2002
DDT/DDE/DDD — 3 #
64. suma izomerow P p,g/dm < 0,127+ 0,04 - PN-EN ISO 6468:2002 -
65. |Suma pestycyd6w * P pg/dm’ <0,44% + 0,14 050 9Fe1=1B PN-EN ISO 6468:2002 ¢ —
Objasnienia:

" Pojecie "rezultaty” odnosi sig do wartodei uzyskiwanych ponizej (<) lub powyzej (>) zakresu akredytacji metody.

#  rezultaty badania poprzedzone makiem(<) oznavzaja uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym melody, gdzie podana wartoé to dolna granica oznaczalnosei (y)
wraz z odpowiadajaes tej wartosei niepewnoéceig (y+U) (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych). Niepewno$é rozszerzona pomiar opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspolozynnik k=2, zapewniajac poziom ufnodci okoto 95%.. Niepewnosé podano dla analizy.

(W)  Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spelniajg wymagania przepiséw prawnych i pozwalaja na
dokonanie oceny zgodnoscei. )

) Wartoé¢ parametryczna wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
W przypadku podania jednej wartodci: dolna wartosé zakresu wynosi zero;

2)  Podana niepewnosé jest niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufinodci 95% i wspélezynniku rozszerzenia k =2. W przypadiu rezultatow niepewno$é jest podawana
w procentach. Niepewno§é uwzglgdnia pobér probki.

®  dane dostarczone przez Klienta.

1 zIB  Warunek [azotany]/50 + [azolyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NOy) i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azolynéw w wodzie
uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

D218 W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dazy sig do osiagnigeia nizszej wartodci.
nilgag W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekejg powinno dazyé sig do osiggnigoia nizszej wartosci.
Trihalometany - ogélem (E THM) ~ wartos¢ oznacza sumg stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
9218 Wartosé stosuje sig do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposdb, by byla
reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwalych wzrostow stezen.
4inzB  Wartosé stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metod pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla
reprezentatywna dla éredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednicniem okresowych krétkotrwalych wzrostéw stgzen.
Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
6)i7zlB  Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akaryeydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in.
regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakji. Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie moina
oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg, Wartosé stosuje sig do kazdego poszczegélnego pestycydu. W przypadiu aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru
NDS wynosi 0,030 pg/l.
6i8)zlB  Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbieydy, fungicydy, nematocydy, akaryeydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in.
regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, 2 takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna
oczekiwat w danej strefie zaopatrzenia w wodg. Suma pestycydow oznacza sumg poszezegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu
928 Wartodé oznacza sume stgzen wyszezegdlnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen, indena(1,2,3-cd)piren
5)zIC  Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mgPt/l.
6)zIC  Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.
6i9)21C  Parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlagciwosci korozyjnych wody.
W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody rozlewanej do butelel lub
pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é minimalna moze byé nizsza.
€i)zIC  Parametr powinien byé uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Oznaczana w temperaturze 25°C.

B zic W praypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiggnigcia wartodei parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnodei) w
wodzie po uzdatnieniu.

# zIC  Nie musi by¢ oznaczany dla produkgji wody mniejszych niz 10 000 m? dziennie.

1) zIC  Nije musi byé oznaczany, jezeli badane jest OWO.

2) 21D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

»inzID W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
Dopuszezalne stgZenie wolnego chlor z zbiomiku magazynujacym wodg w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

6 zID  Nie wigeej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczanbw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartodei siarczan6w dopuszezalne stgzenie magnezu wynosi 125
mg/l; wartodé zalecana ze wzplgdow zdrowotnych - ozacza, Ze jest pozadana dla zdrowia Iudzkiego, ale nie paktada obowigzku uzapekniania minimalnej zawartosci podanej w
zalaczniku przez przedsigbiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne.

9) 21D W przeliczeniu na wgglan wapnia; wartosé zalecana ze wzgleddw zdrowotnych - omacza, ze jest to warto$é pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku
uzupefiania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne, minimalnej zawartosei podanej w zalacmiku.

vV Suma wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) jako suma stgzef zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)piren

di  Suma stezen izomerdw: 2,4-DDT; 4,4"-DDT; 2 4-DDE; 4 4-DDE; 2,4-DDD; 4,4"-DDD

HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna,

x

Sprawozdanic z badan zawiera wyniki badai oznaczone symbolem ,A” objgte zakresem akredy
symbolem ,,N”, ktére s3 objete systemem zar:
Badania akredytowane wykonane przez podwykonaweg — Laboratorium SGS Polska,
zatwierdzone przez wlasciwego PPIS (Tychy,
Stwierdzenia zgodnoéci dokonano w oparciu o: specyfikacje .........
zasadzie prostej akceptacji przy ryzyku blgdnej akeeptacji siggajac:
rezultatéw" badan stwierdzenie zgodnosei bedzie realizowane i raportowane w ramach opinii i interpreta

Wymienione badania obj
Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr NHS.9020.1a.7 2023 z dn. 24,05.2023r, (decy

Suma pestycydéw jako suma stgzen zwigzkéw: 4 4'-DDD; 4,4-DDD; 4,4'-DDT; alfa-

dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor, cis-chlordan, trans-chlordan.

tacji nr AB 885 oraz wyniki badai spoza zakresu akredytacji oznaczone

z3dzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Pracownia Srodowiskowa - numer akredytacji AB 313 - oznaczono symbolem ,.P”;

decyzjanr 17/NS/HK 9011 1.4.36.2022 z dn. 26.10.2022r..)

ovrievieeeen.. fuzgodnienie z klientem zawarte w ...

ji siegajacym do 50% w przypadiu wyniku zblizonego do dopuszc

cji.

ote sq zahwierdzeniem laboratorium badawczego jako upowazionego do badag fizykochemicznych jakosci wody - decyzja Pismo Pafiswowego
zja wazma do dn. 25.05.2024r.).

.../ metoda stosowana przez Laboratorium cparla na
zalnej granicy wartoéci pomiarowej. W przypadku

Data sporzadzenia sprawozdania: 21.07.2023

Auto
IIEROWNIK LABERXTORIUN
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Oswiadcza sig, ze:
1.Wyniki badania odnosza sig wylgcznie do badanych prébek.

2 Sprawozdanie ninigjsze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3.Klientowi przystuguje prawo do odwolania si¢ od wynikéw badania w ciagu 7 dni od ofrzymania niniejszego sprawozdania z badan.

4. Niniejsze sprawozdanie przechowywane bedzie w naszym Laboratorium przez okres 5 lat.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $38/7/23/PG-000/634-1/2023
ZLECENIODAWCA: PNT Ekoterra Sp. z 0.0.

Numer zlecenia:
Kody prébek:
TEMAT:

Prébki pobrane przez:

Cel badan:

Sprawozdanie autoryzowat:

Sprawozdanie zatwierdzit:

ul. Zgoda 12 25-378 Kielce
PG-000/634-1/2023
PG-000/634-1/2023/23/7/17
Wykonanie badan wody do spozycia
Zleceniodawce

Obszar regulowany prawnie

Iwona Jedynak-Materek
Kierownik - Pracownla Analiz Fizykochemicznych | Mikrobiologicznych

Ewelina Stominska
Starszy specjalista - Pracownia Analiz Fizykochemicznych | Mikrobiologicznych

Agata Osobinska

Kierownik Laboratorium Badanh Srodowiskowych
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SPRAWOZDAMIE Z BADAN NR §38/7/23/PG-000/634-1/2023 2023-07-14

Kod prdbki Stan prébki Rodzaj probki - metoda pobierania/pomiaru
PG-000/634-1/2023/23/7/17 daobry woda do spozycia: -
Data pobierania/pomiaru Data przyjecia do laboratorium Data zakoficzenia badan
11/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
- 3 : . Wodociag Pificzéw ,Pificzéw ul.Batalionéw Chiopskich 160 siedziba
Wlalsce poblerania/pomiars spotki ,,Wodociggéw Pificzowskich"-kran w kuchni 2
Oznakowanie probki Wodocigg Pinczoéw ,Pificzéw ul.Batalionéw Chtopskich 160 siedziba
A inadw PiF i 3
Nr wewnetrzny probki 008 0099 spotki ,,Wodociagéw Pificzowskich"-kran w kuchni
w " Wartosci parametryczne w sprawie
yni 1 Identyfikacja procedury jakosci wody przeznaczonej do
Parametr Jednostka Rezultat U] badawczej (Procedura/Norma) spozycia RMZ poz. 2294 z
11,12.2017
AZ Liczba bakterii jtk/100 ml 0 - PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 jtk/100 mi
Escherichia coli 12+A1:2017-04 Metoda filtracji
membranowej
AZ Liczba bakterii grupy jtk/100 ml 1] - PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 jtk/100 ml
coli 12+A1:2017-04 Metoda filtracji
membranowej
AZ Liczba Enterokokéw jtk/100 ml 0 - PN-EN 1SO 7899-2:2004 Metoda 0 jtk/100 ml
katowych filtracji membranowej
AZ Ogdlna liczba jtk/1 mi nie wykryto - PN-EN ISO 6222:2004 Metoda <100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do
mikroorganizméw w posiewu na agarze odzywczym sieci wodoclagowe]; <200 jtk/1 ml w
l 22 st.C po72h kranie konsumenta

A - metoda akredytowana
Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Kielcach nr decyzji: NH5.9020.1a.49.2022 z dnia 02.01,2023

Préblki pobrane przez Zleceniodawce: osoba pobierajgca - Tomasz Zawadzki zawiadczenie nr, LHS/5/2018
Ogédlna liczba mikroorganizméw 222 st.C po 72h wykonano na agarze z ekstraktem drozdzowym. Metoda plytek lanych

Przedstawione wyniki odnosza sie wylgcznie do analizowanych prébek.

Daty wykonania poszczegdinych analiz s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.

Niepewnos¢ (U) okreélono jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego wraz z pobieraniem prébek.

Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce niepewnos¢ odnosi sie do procesu analitycznego.
Wartosc dolnego zakresu pomiarowego jest réwniez granica oznaczalnoécl metody (jezeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie moze by¢ kopiowane

jedynie w catosci; inna forma wykorzystania wynikéw jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiebiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.

Termin skiadania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.
Y Dla rezultatéw badania ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody niepewnos¢ wyrazona zostata jake % w odniesieniu do wartosci granicznej.

2 Informacja podana przez zleceniodawce.
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