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Busko-Zdr6j, dnia 21.03.2024r.

Znak: NHS.903.8.2024
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzgdowej”

Biezaca ocena jakoSci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Pificzow.
Dzialajgc na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 416), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294 ), art.12 wust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz
na podstawie sprawozadania z wynikéw badan zrealizowanych zodnie z ustalonym planem
dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Busku - Zdroju
Nr sprawozdania LHS.9051.1.205.2024 z dnia 15.03.2024r.( data wplywu 20.03.2024)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
stwierdza:
przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Pinczow.

Uzasadnienie:

Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
15.03.2024r. (data wptywu 20.03.2024r.) Nr LHS.9051.1.205.2024 z wynikéw badan zrealizowanych
zgodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowe]j Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku
Zdroju, przeprowadzonych przez Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Dzial
Laboratoryjny, Oddziat Badan Higieny Srodowiska, ul. Jagielloniska 68, 25 — 734 Kielce .

W badanym zakresie jako$¢ wody spelnia wymogi okres§lone w czesci A i B
zalgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r.

poz. 2294 ).

Badanie proby wody wykazalo zanizonq wartosé parametru magnezu = 2 + 1 mg/dm® . Pavistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju informuje, iz zalecanym przedziotem wartosci dla parametru magnezu jest ( 7-125 mg/dm’ ) wg.
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 v sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
( Dz.U. z 2017 poz.2294), jest to warto$¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych i pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie
naktada obowigzku uzupelniania minimalnej zawartosci prze: przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne.

Badanie préby wody przeprowadzone metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu publicznego Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentow,
0 czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 537).
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