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Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Mtodzawy Duze

Dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej
Inspekcii Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz
na podstawie sprawozdan z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
harmonogramem, przekazanych przez wtasciciela/zarzadce wodociagu publicznego
Mtodzawy Duze, Nr sprawozdania LBW/90/2/26 z dnia 20.02.2026r.

Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Mtodzawy Duze

Uzasadnienie

Do zakresu dziatania Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie biezacego nadzoru
sanitarnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
nalezy kontrola przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne

i zdrowotne dotyczace higieny srodowiska, a zwtaszcza wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wéd

i innych elementéw srodowiska w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach.

Ocene przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania
laboratoryjnego z dnia 20.02.2026r. Nr LBW/90/2/26 z wynikéw badan zrealizowanych
wedtug ustalonego harmonogramu, przeprowadzony przez Akredytowane Laboratorium
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Oddziat Laboratoryjny w Busku-Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdj, przekazanego przez ,Wodociagi Piriczowskie”
Spétka z o.0., ul. Batalionéw Chtopskich 160, 28-400 Pificzéw.

W badanym zakresie jako$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czesci A i B zatacznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniku nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Ocene o jakosci wody w/w wodociagu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, zgodnie
z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw.
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