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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za 2025r. dla wodociagu
publicznego Mtodzawy Duze

Dziatajac na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2024 r. poz. 416)

art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

§ 22 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294 ) oraz na podstawie
sprawozdan (§ 10 ust.1) z wynikéw badan laboratoryjnych wody badar laboratoryjnych
wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej
tj.:

- LBW/268/1/25 z dnia 28.07.2025r., (miejsce pobrania probki: hydrofornia Mtodzawy
Duze, pobrano dnia 22,07.2025r.) - Bakteria grupy coli = 15 jtk. oraz Enterokokéw
{paciorkowcow katowych) =5 jtk.

- LBW/271/1/25 z dnia 28.07.2025r., ( miejsce pobrania prébki: SP Mtodzawy Duzy,
pobrano dnia 25.07.2025r.)

- LBW/270/1/25 z dnia 28.07.2025r., (miejsce pobrania prébki: hydrofornia Mtodzawy
Duze, pobrano dnia 25.07.2025r.)

- LBW/370/1/25 z dnia 13.10.2025r., (miejsce pobrania prébki: SP Mtodzawy Duze,
pobrana dnia 07.10.2025r.)

oraz w ramach kontroli wewnetrznej tj.:

- LBW/101/2/25 z dnia 17.02.2025r., (miejsce pobrania prébki: hydrofornia Mtodzawy
Duze, pobrano dnia 11.02.2025r.)

- LBW/400/2/25 z dnia 28.05.2025r., ( miejsce pobrania prébki: SP Mtodzawy Duze,
pobrano dnia 21.05.2025r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, ze jakos¢ wody
w wodociagu publicznym Mtodzawy Duze w badanym zakresie, spetnia wymagania
okreslone w czesci A i B zat. Nr 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy prébek wody pobranych z wodociggu publicznego Mtodzawy
Duze w 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnetrznej nad jakoécia wody
do spozycia przez ludzi, wykazaty: odnotowano 1 pojedynczy przypadek przekroczenia
parametru bakteriologicznego wody tj. Bakterie grupy coli = 15jtk., oraz przekroczenia
parametru bakteriologicznego tj. Enterokoki (paciorkowce katowe) = 5 jtk., przy
dopuszczalnej wartosci = 0 tjk., zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody do spozycia przez ludzi



